
Floodlight 11

Hinweis zur Erstinbetriebnahme/ Kompo-
nententausch

Jeder DMX-Bus muss am Ende der Daisy 
Chain Verkabelung mit einem Terminierungs-
widerstand (120 Ohm) versehen sein.

Nach der Adressierung der einzelnen Teil-
nehmer via RDM, müssen die Bus-Teilneh-
mer für mindestens 1min von der Netzspan-
nung getrennt werden.

Note on initial commissioning / compo-
nent replacement

Every DMX-Bus has to be terminated with a
120 Ohm resistor at the end of the daisy 
chain.

After addressing all DMX fi xtures via RDM, 
all fi xtures must be disconnected from the 
mains voltage for at least 1 minute. 
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